
（仮称）まちなか新団地買取事業実施方針等に関する質問書への回答 

９月２９日 

No, 質問項目 質問内容 回答 

1 

要求水準書 P6 

Ｂ 設計仕様書等（電気設備

工事）幹線設備 

BEI を 0.8 以下にするため給

湯設備にエコキュートを選択

する場合、受電方式を低圧一

括受電方式を選択することは

可能でしょうか。（低圧一括

受電にする理由は、未入居時

に凍結防止運転を動作させる

ためです。） 

選択は可能です。他熱源との

費用対効果や維持管理面等を

比較検討の上、入居者や管理

者（町）の負担が過大となら

ないような提案として下さ

い。 

 


